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CABINE PRIMARIA — REDE AEREA
LINHA 23,1KV — MEDIA TENSAQ
RST RST RST RST
T-04 T-03 T-02 T-01
23,1KV/460V 23,1KV/460V 23,1KV/460V 23,1KV/460V
1000KVA 1000KVA 1000KVA 1000KVA
#3x240mm?trifolio #3x240mm?trifolio #3x240mm?trifolio #3x240mm?trifolio
RST RST RST RST
_ Q1.4/T-04 Q1.3/7-03 Q1.2/T-02 Q1.1/T-01 _
1600A ajustavel 1600A ajustavel Oownﬁ 1600A ajustavel 1600A ajustavel
_ 100kA / LSIG 100kA / LSIG 100kA / LSIG 100kA / LSIG _
_ RST RST RST RST _
_ Barramento 4000A Barramento 4000A 30~460V-+PE /60Hz Barramento 4000A Barramento 4000A _
Barramento 6000A
" =F RST == RST == RST == RST == RST == RS == RST == RST % RST = RST == RST _
_ Q2.1 Q2.2 Q2.3 Q2.4 Q2.5 Q2.6 Q2.7 Q2.8 Q2.9 Q2.10 Q2.1 _
1000A 1000A 1000A 1000A 1000A 100A 100A 160A 100A 160A 630A
_ 100kA/LSI 100kA/LSI 100kA/LS! 100KA/LS! 100kA/LSI 100kA/LSI 100kA/LSI 100kA/LSI 100kA/LSI 100kA/LS! 100kA/LSI _
_ Barramento 4000A = _
AUTOTRAFO
_ 460V,/220V _
BOMBA 1 BOMBA 2 BOMBA 3 BOMBA 4 BOMBA 5 COMANDO PAINEL T T T B60KVA BOOSTER TRATAMENTO
_ RECALQUE RECALQUE RECALQUE RECALQUE RECALQUE BOMBAS DE ATUADORES _ _ = REPRESINHA DE LODO _
_ 450CV-565A 450CV-565A 450CV-565A 450CV-565A 450CV—-565A RECALQUE _ _ 100cv—125A 194,14kVA _
| _ AUDITORIO | Q31 |
460V/220V
_ _ 150KVA _ 100kA/LSI | _
| = _ Q41 / Q4.2 / Q4.3
_ | PREDIO | 100A 100A 100A _
_ ADMINISTRATIVO 100kA/LSI _ 100kA/LSI _ 100kA/LSI _
| meaFo ExstenTEr |
_ A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR _
-] - -
CLENTE /TITULO
m>>m DIAGRAMA ELETRICO UNIFILAR m>>m
QUADRO GERAL DE DISTRIBUICAO
SOROCABA ETA CERRADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E
2 [29/06/2012| ATUALIZAGAO DISJUNTORES MARCOS JAMES ESGOTO DE SOROCABA
1 [29/05/2012| RENSAO GERAL MARCOS JAMES  |DES. PROJ. APROV. ESC. DES N* Foha
b7/03/2012 A MARCOS MARCOS JAMES S/E — 02
° /03/ EMISSA0 INICIAL MARCOS | MARCOS IDaTa DATA DATA TAMANHO FOLHA[SEU N* De
REV. DATA DESCRIGAQ REV. POR | APROV 07/03/2012 07/03/2012 07,/03/2012 A4 - 02
1 2 3 4 5 _ 6 _ 7 _ 8 9




