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COLUNA DE ADUGCAO DN 100 mm AGUA DE REUSO
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RESERVATORIO

ESC: 1:100
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COLUNA DE SAIDA DA REDE DE AGUA POTAVEL DN 130 mm

22
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ITEM | PECA DISCRIMINAG&O
CONEXSES DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES SOLDADAS PN 10

K9 NBR 7675/2005

COLUNA DE ADUGCARO AGUA POTAVEL DN=80 mm

01 \— CURVA 90 ¢ FoFo FxF DN=80 mm
02 TOCO C/ABA DE VEDAGAO FoFo FxF DN=80 mm

04

—
03 TUBO FoFo FxF DN=80 mm ¢5,80m>
L‘ CURVA 90 ¢ FoFo FxF DN=80 mm COM PE
HC

05 EXTREMIDADE FoFo FxB (JE> DN=80 mm
06 TUBO PVC PBA PB DN=735 mm — CLASSE 20
07 ADAPTADOR FoFo x PVC DN=80 mm

COLUNA DE ADUCAO AGUA DE REUSO DN=100 mm

08 \- CURVA 90 ¢ FoFo FxF DN=100 mm

09 — TOCO C/ABA DE VEDAGAO FoFo FxF DN=100 mm
10 — TUBO FoFo FxF DN=100 mm ¢(5,80m

11 — TOCO FoFo FxF DN=100 mm (3,20m>

12 L‘ CURVA 90 ¢ FoFo FxF DN=100 mm COM PE

13 S EXTREMIDADE FoFo FxB (JE> DN=100 mm

14 — ADAPTADOR FoFo x PVC DN=100 mm

15 T TUBO PVC DEFOFO PB DN=100 mm

COLUNA DE DA REDE DE INCENDIO DN=100 mm

08 h— CURVA 90 ¢ FoFo FxF DN=100 mm

Sa — TOCO C/ABA DE VEDAGCAO FoFo PxF DN=100 mm
10 TUBO FoFo FxF DN=100 mm (35,80m>

16a TOCO FoFo FxF DN=100 mm (1,17m)

16b TOCO FoFo FxF DN=100 mm (2,67m)

12 L‘ CURVA 90 ¢ FoFo FxF DN=100 mm COM PE
13 S EXTREMIDADE FoFo FxB (JE> DN=100 mm

14 ADAPTADOR FoFo x PVC DN=100 mm

17 TUBO PVC PBA PB DN=100 mm - CLASSE 15
31 >k REGISTRO DN 100 mm FF PN 10

32 e VALVULA DE RETENGAO DN 100 mm FF PN 10

ABRACADEIRAS EM ACO FIXADAS NA ESTRUTURA DO RESERVATARIO
ATRAVES DE ‘PARABOLT’, COM PARAFUSOS E PORCAS.

CADA BARRA E/OU TOCO DEVERA TER UMA ABRACADEIRA
PARA TUBO DN=80 mm
PARA TUBO DN=100 mm

PARA TUBO DN=130 mm
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COLUNA DO EXTRAVASOR DN 130 mm
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COLUNA DE SAIDA DA REDE DE AGUA DE REUSO DN 100 mm
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PECA DISCRIMINAGRO

CONEXSES DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES SOLDADAS PN 10
K9 NBR 7675/2005

COLUNA DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DN=150 mm
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— TOCO C/ABA DE VEDAGAO FoFo PxF DN=150 mm
\- CURVA 90 ° FoFo FxF DN=130 mm

— TUBO FoFo FxF DN=130 mm (5,80m)

— TOCO FoFo FxF DN=130 mm (4,40m)>

}4 CURVA 90 ° FoFo FxF DN=130 mm COM PE
S EXTREMIDADE FoFo FxB (JE> DN=130 mm

TUBO PVC DEFOFO PB DN=150 mm

(1

ADAPTADOR FoFo x PVC DN=130 mm

COLUNA DA REDE DE DISTRIBUICGAO DE AGUA DE REUSO DN=100 mm

08

Sa

10

12
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14

15

CURVA 90 ° FoFo FxF DN=100 mm

TOCO C/ABA DE VEDAGCAO FoFo PxF DN=100 mm

CURVA 90 ° FoFo FxF DN=100 mm COM PE

—
TUBO FoFo FxF DN=100 mm (5,80m)
S EXTREMIDADE FoFo FxB (JE> DN=100 mm
—(

ADAPTADOR FoFo x PVC DN=100 mm

T

TUBO PVC DEFOFO PB DN=100 mm

COLUNA DO EXTRAVASOR DN=130 mm
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TOCO C/ABA DE VEDAGCAO FoFo PxF DN=1350 mm
CURVA 90 ¢ FoFo FxF DN=150 mm

TUBO FoFo FxF DN=130 mm (35,80m)

TOCO FoFo FxF DN=130 mm <4,81m)

TEE FoFo FxFxF DN=150x150 mm (4,81m)

TOCO FoFo FxF DN=130 mm (3,50m>

CURVA 90 ° FoFo FxF DN=130 mm COM PE
EXTREMIDADE FoFo FxB (JE> DN=1350 mm

TUBO PVC DEFOFO PB DN=130 mm

Ixr ] Rl v

ADAPTADOR FoFo x PVC DN=130 mm

ENTRADA EXTRA RESERVATARIO DE AGUA POTAVEL DN=80 mm
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\— CURVA 90 ¢ FoFo FxF DN=80 mm
H TOCO C/ABA DE VEDAGCAO FoFo FxF DN=80 mm

> FLANGE CEGO FoFo DN=80 mm

QTE.
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INTERLIGAGCAO ENTRE RESERVATARIO INCENDIO E POTAVEL DN=100 mm
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TOCO FoFo FxF DN=100 mm (1,46m)
IX— CURVA 90 ¢ FoFo FxF DN=100 mm
H TOCO C/ABA DE VEDAGZAO FoFo FxF DN=100 mm

— TOCO C/ABA DE VEDAGAO FoFo PxF DN=100 mm

01
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01

02

OBS.: CONFERIR MEDIDAS E QUANTIDADES NA OBRA.

TODAS AS PEGAS — TES; CURVAS; ETC. DEVERAO SER ANCORADAS

E OBRIGATORIO O ESCORAMENTO DE VALAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE
1,30m, CONFORME PORTARIA 17, DO MINISTERIO DO TRABALHO. E EM QUAL-—
QUER PROFUNDIDADE EM QUE HAJA RISCO PARA ESTABILIDADE DA VALA.

DEVERAO SER OBEDECIDAS RIGOROSAMENTE TODAS AS NORMAS BRASILEIRAS
DA ABNT REGULAMENTADORAS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIGOS
ENVOLVIDOS NO ESCOPO DOS TRABALHOS AINDA QUE NAO CITADAS EXPLICI-

TAMENTE.

OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAGOES SUBTERRANEAS SERAO DE INTEIRA
RESPONSABILIDADE DA EXECUTORA DAS OBRAS, INDEPENDENTEMENTE DA

INTERFERENCIA CONSTAR OU NAO NOS PROJETOS.
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