201104902

QUADRO DE ESQUADRIAS
DETALHES S/ESCALA PORTAS
SINALIZACAO DE ACORDO COM D.E. 46.076/01 - L.T. 20/04 SIMB. | LARG. | ALT. MECANISMO
~ PO1 170 210 ABRIR
O A RoA CoRe > B DETALHE DA ESCADA || FIXAGAQ E SINALIZAGAO Pz | 60 | 210 ABRIR
- DE EXTINTORES P03 80 210 ABRIR
P04 190 210 ABRIR
g 9.28 P05 210 210 ABRIR
P e——— A “ ; P06 360 500 ABRIR
oesl g ~" - p PO7 390 500 ABRIR
#“" £ S P08 170 210 CORRER
e = = - P09 200 210 CORRER
é .. n P10 100 210 CORRER
- £ | .7 piso en wareria 1 P11 150 210 CORRER
E ’g 5 ANTI-DERRAPANTE P12 110 210 ABRIR
AH g . P13 100 210 vAo
°° ¢ SINALIZAGAO DE PISO P14 | 340 | 500 ABRIR
g = P15 90 210 VAO
° - — 4 E P16 150 210 ABRIR
1.00 -
o [ g| =|E P17 400 500 ABRIR
B ] 2 P18 130 210 VAo
i i HE: P19 80 210 VAO
NOTAS S o £ P20 230 210 ABRIR
- CORRIMAO NOS DOIS LADOS DA ESCADA - S E P21 180 210 VAO
- EXTREMIDADES RECURVADAS PARA AS PAREDES Piso Acabado P22 70 210 ABRIR
- FIXADO APENAS PELA PARTE INFERIOR A a . P23 1 95 250 VAO
S : ; P24 400 250 VAO
P25 200 210 VAO
ﬁ‘mﬁ P26 980 250 VAO

/@§%\\\

QUADRO DE ESQUADRIAS
ANELAS LEGENDAS
SIMB. |LARG.| ALT. | PEIT. MECANISMO 7
Jo1 | 200 | 100 | 110 CORRER EXTINTOR PO GUIMICO 8800
J02 | 100 | 120 | 110 CORRER g EXTINTOR AGLA PRESSURIZADA
JO3 120 100 120 VAO
JO4 270 160 110 VAO E A EXTINTOR GAS GARBONICO
JOS 80 80 110 FIXA
JO6 | 240 | 160 | 100 CORRER EXTINTOR DI PO GUIMICO 80O SCBIRE RODAS
JOo7 | 100 | 100 | 180 ABRIR A EXTINTOR DE ESPUMA MEGANICA
JO8 350 150 120 CORRER
J09 200 100 170 CORRER A EXTINTOR DE ESPUMA MEGANICA SOBRE RODAS
J10 260 80 200 CORRER
J11 170 150 160 CORRER @ HIDRANTE SIPLES
J12 390 110 100 CORRER
J13 | 140 | 150 | 170 CORRER BOTOEIRA DE BOMBA
J14 90 90 180 CORRER
J15 | 120 | 120 | 160 CORRER /) BoMBADE NCENDIO
J16_| 150 | 50 | 160 CORRER | RESERVADEINGENDIO
J17 200 110 110 CORRER
J18 | 300 | 120 | 100 CORRER s (=)~ REGISTRO DE RECALQUE 8/ RETENGAO
J19 730 80 210 CORRER
120 80 80 180 ABRIR 2| — TUBULAGAO AEREA F*GYAGO CARBONO
J21 450 120 160 ABRR | | [ TUBULAC,‘AO ENTERRADA F°G° /AGO CARBONO
J22 320 110 100 ABRIR
J23 230 110 100 ABRIR 7 TUBULAGAO QUE SOBE
J24 330 110 160 ABRIR
J25 | 250 | 100 | 100 FIXA 7 TUBULAGRO QUE DESCE
J26 230 160 100 FIXA
J27 350 160 100 FIXA gg l LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO ACLARAMENTO - BLOCO AUTONOMO
J28 315 110 100 ABRIR
129 | 110 80 210 CORRER Em !> LUMINARIA DE EMERGENGIA TIPO BALIZAMENTO - BLOCO AUTONOMO
J30 295 110 100 ABRIR H LUMINARIA DE EMERGENGIA DE ALTA POTENGIA TIPO ACLARAMENTO
J31 520 150 100 VAO
BOTOEIRA DE ALARME
SRENE
CENTRAL DE ALARME DE INGENDIO
BATERIAS DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO
[BAIDA] PLACA SAIDA DE EMERGENCIA
ENTRADA P/OG.B.
|l ENTRADA PRINCIPAL DE ENERGIA
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sssd)ss DIREGAO DA ROTA DE FUGA

=ss=j) FINAL DA ROTA DE FUGA

&0 centRALDEGLP

22,14

ACABAMENTO E REVESTIMENTO - ANEXO "G" DA IT-01/11

- 1
:2A

PO QUINICO SECO BC: 208, C

GAS CARBONICO; 88, C

PO QUIMICO SECO ABC: 2A, 208, C

ESPUMA MECANICA: 2A, 10B
SOBRE RODAS:

PO QUIMICO SECO BC: &8, C
ESPUMA: 6A, 80B

PORTATIL:
AGUA

EXTINTORES

OBEDECERA A IT N° 18/11 - D.E. 5881911
TERA AUTONOMIA MINIMA DE DUAS HORAS.

ILUMINA
EMERG

O DE
CIA

AS LUNINARIAS SERAO ALIMENTADAS POR BLOCOS AUTONOMOS E BLOCOS AUTONOMOS DE ALTA POTENCIA

CORFORME A IT N° 16/11 - D.E. 58.819/11

DETECCAO

E DE PVC FLEXIVEL QUANDO EMBUTIDOS.
A CENTRAL FICARA NA PORTARIA

08 ELETRODUTOS SERAO METALICOS OU DE PVC RIGIDO ANTICHAMA NA COR VERMELHA, QUANDO EXTERNOS,

CONFORME A IT N° 22/11 - D.E. 58.819/1
SISTEMA EXIGIDO:

HIDRANTES

DIAMETRO
O RESERVATORIO DE

A BOMBA DE INCENDIO PRINCIPAL FICARA AFOGADA.
DEMAIS DADOS PODERAO SER OBTIDOS NO MEMORIAL DE CALCULOS HIDRAULICOS E NO DESENHO ISOMETRICO DA REDE

TIPO 3. CARACTERISTICAS DO SISTEMA: HIDRANTE SIMPLES COM ESGUICHO REGULAVEL. COM
DIAMETRO NOMINAL DE 40 mm, COM MANGUEIRAS DE DIAMETRO MINIMO DE 40 mm E VAZAO MINIMA DE 200ipm.
R.I. COM VOLUME SUPERIOR OU IGUAL A 25,00 m".

TIPO 3. CARACTERISTICAS DO SISTEMA: HIDRANTE SIMPLES COM ESGUICHO REGULAVEL COM
NOMINAL DE 40 mm, COM MANGUEIRAS DE DIAMETRO MINIMO DE 40 mm E VAZAO MINIMA DE 200ipm.
INCENDIO SERA SUBTERRANEO.

S|NAL|ZA°A° DE CONFORME A IT N° 20/11 - D.E. 88.819/11

EMERGENCIA

ASINALIZAGAO DE ROTA DE FUGA SERA ATRAVES DE PLACAS REFLEXIVAS COM A INDICAGAO DE "SAIDA" E DE
LUMINARIAS DE BALIZAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA.

ONFORME A IT N°® 17111 - D.E. 5881911

BRIGADA DE
EMERGENCIA

CENTRAL CONFORME A IT N° 20/11 - D.E. 88.819/11

DE GLP

SERAO INSTALDOS EXTINTORES PORTATEIS DE PO QUIMICO SECO (208,C)
O RESFRIAMENTO SERA ATRAVES DE LINHAS DE MANUAIS DO SISTEMA DE HIDRANTES

CLASSIFICAGAO - Decreto Estadual 56.819/11

GRUPO DIVISAO

OCUPAGAD

DESCRIGAO

EXEMPLOS

D Servigo Profissional D-1

Servigo de Agua e Esgoto

CARGA INCENDIO -IT N° 14/11

DIVISAO

CARGA INCENDIO
EM MJ/Me

Servigo Profissional Servigo de Agua e Esgoto

D-1

CLASSIFICAGAO DAS EDIFICAGOES E AREAS DE RISCO
QUANTO A CARGA DE INCENDIO

CARGA DE INCENDIO MJ/m2

MEDIO

700,00

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO
E REVESTIMENTO - IT N° 10/11

AMBIENTES EM GERAL

ACABAMENTO

REVESTIMENTO

TETO OU FORRO REVESTIMENTO

PAREDE OU DIVISOGRIA CEVESTIIENTO

ACABAMENTO

REVESTIMENTO

WC, VESTIARIOS, COPA E COZINHA

ACABAMENTO

Classe ll-B

TETO OU FORRO

REVESTIMENTO

Classs Il -A

PAREDE OU DVISGRIA ACABAMENTO

REVESTIMENTO

Classe |

Classe |

LEGENDA DA CLASSIFICAGAO DOS MATERIAIS CONFORME VELOCIDADE
DE PROPAGAGAO DE CHAMAS E EMISSAO DE FUMAGA

T/ F - CLASSIFICAGAO DOS MATERIAIS APLICADOS NO TETO OU FORRO.

P/D P/ D - CLASSIFICAGAO DOS MATERIAIS APLICADOS NA PAREDE OU DIVISORIA.

PISO - CLASSIFICAGAO DOS MATERIAIS APLICADOS NO PISO.

SITUAGAO S/ESCALA

PROJETO TECNICO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO

0110

QUADRO DE AREAS
Bloco Folha Piso Existente A Construir A Demolir |Total do Piso] Total Bloco
01 Deposito 03 Térreo 377,23 0,00 0,00 377,23 377,23
02 Casa de bombas 03 Térreo 2,27 0,00 0,00 2,27 2,27
04 Térreo 120,23 0,00 0,00 120,23
03 Arquivo morto 04 1° Pav{memo 53,50 0,00 0,00 53,50 260,73
04 2° Pavimento 53,50 0,00 0,00 53,50
04 3° Pavimento 53,50 0,00 0,00 53,50
04 Manutencéio 05 Térreo 151,10 0,00 0,00 151,10 151,10
05 Almoxarifado PVYC 05 Térreo 41,18 0,00 0,00 41,18 41,18
06 Refeitério 05 Térreo 555,50 0,00 0,00 555,50 975,20
05 Mezanino 419,70 0,00 0,00 419,70
07 Portaria 06 Téireo 50,68 0,00 0,00 50,68 50,68
08 Cabine de forca 06 Térreo 21,17 0,00 0,00 21,17 21,17
09 Sala 01 o7 Térreo 0,00 140,85 0,00 140,85 140,85
10 Administrativo 08 Térreo 1.298,66 0,00 0,00 1.298,66 1.298,66
11 | Central de abastecimento 08 Térreo 211,23 0,00 0,00 211,23 211,23
12 Tubos e ceramicas 09 Térreo 2.082,16 0,00 0,00 2.082,16 2.082,16
13 Galpso principal 10 Térreo . 4.288,15 0,00 0,00 4.288,15 4.371,96
10 Mezanino 83,81 0,00 0,00 83,81
14 Garagem particular o1 Térreo 144,89 0,00 0,00 144,89 144,89
15 Garagem de automoveis o1 Térreo 80,00 0,00 0,00 80,00 80,00
TOTAL 10.088,46 140,85 0,00 10.229,31 10.229,31

Local:
Descrigéo:

Eng° Celso José Flério

CREA - 068.507.512-1
Responséavel Técnico

Av. Comendador Camilo Julio 255 - Eden - Sorocaba /SP
Qd. de Areas, Situaggo, Qd. Informagdes, Legenda e Implantagao.

Proprietario ou resp. p/uso

Servigo Autonomo de Agua e Esgoto de Sorocaba

site: www.netcontrolteam.com.br

e-mail: netcontrol@netcontrolteam.com.br
fone: (15)3202-5147




LIGAGAO INDEPENDENTE
HIDRANTE SIMPLES CAIXA DE HIDRANTES REGISTRO DE RECALQUE DA B%MB A DE INCENDIO RESERVA DE INCENDIO ESCORVA E BOMBA DE INCENDIO DETALHE DE BOMBA E RESERVA DE INCENDIO
= TAMPAO EM F*F* DE 40x80 cm
[m ? SAIDA PARA A REDE DE INCENDIO RESERVATORODEE * Cavalete de teste
E
e b — : |
= vai para 0
R | iﬁ — — FT R cE reservatério de incandio
— 0 0 Capacidade ABASTEGIMENTO vai para a rede
COTOVELO INCENDIO Efetiva Plﬁ@ ODA
ou'T VR VP
ANGULO45* J L -
| I ’ ’//EE \Q\\\ - 7 oz p e CHAVE GERAL Valvula de Pé de Cry "A" =
[ ] ] i '\’\'\(\'\@/\) 1) . 8 T %‘#\r ; i B TUBULAGAO DE RECALQUE
%é ENGATE RAPIDO ‘ TUBULAGAO o I\\\\\;t\z ;_/2}// / §. - DRENO COM VR VP
ss eAzAT ] e 2 ~=—" BRITA CHAVE P/ BOMBA L consumo : : =
§§ Lel N «_ MANOVACUOMETRO
5 - e[ [T
BN INCENDIO s BOMBA ANT! - INCENDIO BOMBA DE INGENDIO 2D§
S =S
} } MEDIDAS EM mm =
J J piso acabado A 310
— 3 T 0.60 D 20
= 0.80 B =
RESERVA DE INCENDIO Obs.: Legenda:
Tubulagéo de ferro ou ago galvanizado P1: Pressostato da bomba de incéndio
‘ no cavalete de teste:d =19 mm P2: Pressostato da bomba jéckey
VALVULA DE PE DE CRIVO antes das bombas: d = 75 mm m: manovacuémetro
ap6s as bombas: d =63 mm Bl: Bomba de Incéndio
by-pass: d =63 mm JK: Bomba Jéckey)
HO3
4@ +3.60
2 PONTO "A”
o
= HO4 0.00
« @ 35.00m P — 1\0'00”"
S 0.00 35.00m B2 1 o — —
+6.00 0 7 5.9 - . 1/2
90, - —>0m - 82 1/;@‘
17.10m 0.00 11.40m - 2.0
— - \o
— ﬂ/ /‘/\7/9{0’“/» —— % |SHe5
34.50M 5 ///////// a
+6.00 ¢2 1/2” 2 H12 - g_fgm/ =
8@3 0.00 e T T T g2 /2"
i <l osomNTT T — \\7\7_00
- IR T Tt00, 108 T & HoB
ENTERRADA VEL AGUA . ‘| & 5,20 " ~ s O@Hm 9
S N M T Taa? HO9 AL
<i\/\;/: T == _1000m, =T %@S 0.00
T 2 1/2"\\\\\\\\\/4.0 B //’///// L
H11 8 zoom T T 2o
o ’gi Y & 82 1 /p» 15-00m\/\/\/\/ i-@m\ 0.00
=050, - — 42 1/2" ////%@
T T %00 ///zg-?/g;//// ﬁno g g.%r;‘/zu//// Ho8
P % = $2
-= //1/3// ?’-@Jﬂa 0.00 //)@;/// H17
- a'ﬂ’m\ - A 32.39m —— H16
2T 15as, - YL H15 3
—m _ — g2 1/2 0.00
- = ’;726_\401,‘ - soom Ao.\oo\ - paom =
1/2” ———_ ’¢2/1/2" T - \25-50rn H14 4370m | — T2 1/27
@ e
ESQUEMA ISOMETRICO
SEM ESCALA
Nota:
Toda a tubulagdo seré de 2.1/2" exceto entre
Bl e Rl que seré de 3" 4
PROJETO TECNICO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO 02/10
.
Local: Av. Comendador Camilo Julio 255 - Eden - Sorocaba /SP
Descrigdo: Isométrico
Eng® Celso José Flério Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Sorocaba
CREA - 068.507.512-1 Proprietér /
o407 Responsével Técnico roprietario ou resp. p/uso

site: www.netcontrolteam.com.br
e-mail: netcontrol@netcontrolteam.com.br
fone: (15) 3202-5147




VER NOTA 01

Proje¢do do pavimento superior
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ARQUIVO MORTO

CORTE B-B
escala 1:100

NOTAS:

01 - Escada secundaria atendendo uma populagao inferior a 20 pessoas,

conforme item 5.7.5da IT - 11/11.
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PROJETO TECNICO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO

0410

Local: Av. Comendador Camilo Julio 255 - Eden - Sorocaba /SP

Descrigao: 03 - Arquivo Morto

Eng® Celso José Flério

CREA - 068.507.512-1
Responsavel Técnico

Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Sorocaba
Proprietario ou resp. p/uso

site: www.netcontrolteam.com.br
e-mail: netcontrol@netcontrolteam.com.br
fone: (15) 3202-5147




201104902

3.20

1.50

9.80

1.50

Qo2 Qo2 Qo2 @E Qo2
1 1 1 1 1
| 14.75
| Qo2
MANUTENGAO o
B
A%
o | ez
8
[+
150 1.50
MANUTENCAO
PAVIMENTO TERREO
escala 1:100
2.00
1=
o
MANUTENCAO
FACHADA
escala 1:100
1.05 1.05 1.05
o o (=]
N N N
-c;’, Ty
NIZ
MANUTENCAO
CORTE A-A
escala 1:100
2.00
1=
o AN
I-A
NIV-A 7

MANUTENCAO

CORTE B-B
escala 1:100

3.00

5.60

| 2
[ ]
‘ 6.75
g |
A DEPOSITO As
< — — PVC ~
|
g
[ ! ]
§

6[75

{8

ALMOXARIFADO PVC

PAVIMENTO TERREO
escala 1:100

1.60

2.10

1.50

ALMOXARIFADO PVC

FACHADA
escala 1:100

l-A

VA~

ALMOXARIFADO PVC

3.00

CORTE A-A
escala 1:100

1.60

2.10

II-A

ALMOXARIFADO PVC

CORTE B-B
escala 1:100

ar

®

®
®)
®
®

4'7 3.90 I

CAMARA 2
8  FRIA e -
R 3.90 ———
CAMARA
@B
2  FRIA o o

(®)
«m
<§|
1.701 :

E 2
\;

"
<

-
14
1

1

1

1

1

1

1
e

g A SR e
1~ 1 i
COZINHA REFEITORIO
‘ AREAUTILfsn,samz ‘
7.50 § ‘ ‘ ‘
|
© = =
| | |
§i I 3.70 ‘
Qi i ‘ ‘ ‘ | ‘H04
: ] 3= \ \ L \
- — —— Qﬂn , I L :
+ a | f—— (— e
I | - S |
1.70 31.00 1.70
oA | |
opea 11190 | |
B“)
ag H ar | ar
— — — L7 25.10 i &N/ 8/ s/ ] 17 | [ |
| | | Ho3 e i
1
| | 5t |
\ \ o : \
O - - - - - 7‘ - “"'l 2.22
|
| |
|
| * * L
L i e e
REFEITORIO |
MEZANINO
|
COZINHA 8 |
O s T — — 1 Tl —
13 , | |
|
COZINHA
| ] | | |
| | |
3 7 ‘
H 5 — L g s ;
Gl | ar | Gl
| o |

@6> REFEITORIO
MEZANINO

escala 1:100

NOTA:

01 - As luminarias estao distribuidas a mais de 15m de
distancia entre elas, porém garantem 5 Ix no piso, conforme

oitem 5.4.1 da IT 18/04

PROJETO TECNICO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO

05/10

Local: Av. Comendador Camilo Julio 255 - Eden - Sorocaba /SP
Descriggo: 04 - Manutengao

05 - Almoxarifado PVC

06 - Refeitorio: Planta Baixa

Eng® Celso José Flério

CREA - 068.507.512-1
Responsavel Técnico

Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Sorocaba
Proprietario ou resp. p/uso

site: www.netcontrolteam.com.br
e-mail: netcontrol@netcontrolteam.com.br
fone: (15) 3202-5147




8 A [>
] ‘ 430
" 243 [> *********************** |
g A | Bl 1 B
| puc | < <&
g | | | | | | am
| 1 g/ Tow0 I= 560]| | 8
3.35 3.35 ‘ M/ ' & . ‘ <
‘ © ‘ @I 1
i o | | | WN D
A . &‘ | PN
T\ 777[}7777’077%77*7’7 L"iiiiif"\?
| b | CABINE DE FORGA
| | | ] @I | PA\IIIr\l/IElgOTO TERREO
5.60 escala |:
REFEITORIO |
FACI:HIAPO% ‘ @@
escala |:
| Qod ac ac |
\ ‘ \
\ § \
L _ _ _ FProe@godaCobertra : 1 -l = - - Cl
6
AD 7
- PORTARIA
7} Eameire venes 5
- =
~
CABINE DE FORCA
FACHADA
escala 1:100
8
1.00
e - e
AN ~ X |
I-A
3 | NV-A 7 @7> PORTARIA
“ 7.70 | 7.30 :;cth g,gooA .70
(=]
& J 1.80 1.80 °
8 g I-A
8 5 X i WA
~ 3 PATIN 3
I-A
VA CABINE DE FORCA
( CORTE A-A
escala 1:100
REFEITORIO
CORTE A-A
escala 1:100
g
5
_ .80
o
PORTARIA ~
CORTE B-B 1I-A
escala 1:100 N2V
8 CABINE DE FORCA
CORTE B-B
escala |1:100
/AN °
1-A -
NV-A 7 -
|
I 3.35 3.35
= = -
%« N AN
I-A
v 2
REFEITORIO
GOIIRTI.EIS(—)B ]
escaia |: W - (
PORTARIA PROJETO TECNICO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO <06/ 10
2T -
oo Local: Av. Comendador Camilo Julio 255 - Eden - Sorocaba /SP
Descrigao: 06 - Refeitério: Cortes e Fachada
07 - Portaria
08 - Cabine de Forga
Eng° Celso José Flério Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de
CREA - 068.507.512-1 _ Sorocaba
[201 104902] Responsavel Técnico Proprietario ou resp. p/uso

site: www.netcontrolteam.com.br
e-mail: netcontrol@netcontrolteam.com.br
fone: (15) 3202-5147
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NOTA:

Area protegida pelo hidrante H13 do bloco13
e respectivo sistema de alarme.
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PROJETO TECNICO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO

08/10

Local: Av. Comendador Camilo Julio 255 - Eden - Sorocaba /SP
Descrigdo: 10 - Administrativo: Cortes e Fachadas

11 - Central de Abastecimento

14 - Garagem Particular

Eng® Celso José Flério

CREA - 068.507.512-1
Responsavel Técnico

Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Sorocaba
Proprietario ou resp. p/uso
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fone: (15) 3202-5147
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NOTA:

01 - Escada secundaria atendendo uma populagao inferior a 20 pessoas,
conforme item 5.7.5da IT - 11/11.
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Local: Av. Comendador Camilo Julio 255 - Eden - Sorocaba /SP

. Equipamento a ser instalado Descrigdo: 13 - Galpéo Principal
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