ESCLARECIMENTON®T -

PROCESSO ADMINISTRATIVO 7377/2018
Pregao Eletronico n® 09/2019

OBJETO - Contratagcdo de empresa especializada para prestacdo de serv. de
manutengdo e reforma com fornecimento de pecas para aeradores da
marca Aquamec.

O Diretor Operacional de Agua, Marcelo Augusto Moretto o Chefe De Departamento de
Eletromecéanica Eduardo M. de Ciqueira e o Chefe do Setor de Mecanica Roberto Cera,
informa aos interessados em resposta a solicitagdo de esclarecimento formulada pela
empresa Vegatec , conforme segue:

Pergunta 01: Solicitacio agendamento de visita técnicas

Gostaria de obter o contato para o agendamento da visita técnica, para uma melhor
avaliacdo do servigco mencionada neste objeto.

Resposta : Com relagdo a visita técnica, apesar de n&o ser obrigatdria, podemos
agendar. Deve ser enviado por e-mail uma sugestao de data e horario pela empresa o
qual sera encaminhado ao setor para verificar a possibilidade em atender

Pergunta 02: Solicitacdo

Conforme mencionado no item 20.7
E possivel solicitar o estimado deste Certame
Solicitamos gentilmente, nos enviar o estimado assim que for possivel

Resposta: O valor estimado R$ 191.217,03

Pergunta 03:15.1.3. QUALIFICAGAO TECNICA (art. 30 da LEI):

a) Qualificagédo Técnica Operacional.

a1) Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado em nome da
empresa, comprovando a execugdo dos servigos, equivalentes ou superiores a 50 %

(cinquenta por cento). similares e compativeis com o objeto desta licitagdo, devendo neles
constar as quantidades, prazos e caracteristicas dos servigos (Sumula 24 do TCESP e art.




30 da Lei). Consideradas as parcelas do objeto da maior relevancia, como segue, ja na
quantidade de 50% (cinquenta por cento) do objeto:

00 Fabricagao e/ ou execucgao de servicos de manutengao corretiva em rotor para aeragao
com poténcia minima de 25 CV, fabricagdo Aquamec.

No Item a1) fica mencionado - equivalentes ou superiores a 50 %
Porém logo a baixo € mencionado a necessidade de ser fabricagdo (AQUAMEC)

Sé pra que nao tenhamos problemas de interpretacdo nem inconsisténcia na apresentacéo
da documentacéo,

Solicito apenas que nos confirme a necessidade de comprovacédo de 50% do objeto por
similaridade ou compatibilidade, havendo a obrigatoriedade de ser AQUAMEC.

Resposta- Ao questionamento sobre a Qualificagéo Técnica Operacional, os atestados de-
verao atender ao Edital, ( fabricagdo Aquamec ).

Quanto a exigéncia das pegas originais, a Diretoria Operacional de Agua e Setor de Meca-
nica entendem ser necessaria pelos seguintes motivos:

Nao é possivel, pela Autarquia, aferir ou confirmar as qualidades e dimensionais das pegas
a serem utilizadas na manutengao no ato do servigo, visto que o SAAE n&o possui os deta-
lhes de construgédo (desenho de fabricagéo) de cada componente dos aeradores.

Pecas e componentes paralelos podem n&o possuir composigédo correta dos materiais, es-
pecificacdes de liga dos agos utilizados, resisténcia doas materiais, principalmente com re-
lacdo & dureza, que esta diretamente relacionada a durabilidade destes equipamentos, ou
mesmo dimensionais, que garantirdo as condigdes operacionais do equipamento.

O uso de pecgas e componentes paralelos podem até num primeiro momento permitir a ope-
racdo do equipamento mas podem, contudo, operar com rendimento abaixo do esperado
para o equipamento, aumentando gastos com energia elétrica ou ainda, o que € pior, redu-
zir a quantidade de oxigénio dissolvido (principal fungéo do aerador) prejudicando o trata-
mento do efluente, e trazer impactos ambientais incalculaveis.

Sabe-se que, ainda é reconhecido no mercado que pegas paralelas ndo possuem a mesma
durabilidade que as originais. Assim, seria uma irresponsabilidade da Diretoria permitir o
uso de pecas paralelas, dando possibilidade a oneragéo dos cofres publicos por ma admi-
nistragao dos recursos.

Por fim, a definicdo de pegas originais ndo deve ser considerada restritiva, mas sim como
niveladora, para que as empresas que executam este tipo de servigo apliquem materiais de
qualidade assegurada, e tenham uma competigdo saudavel sem prejudicar a autarquia.

E solicitado que os atestados apresentados sejam de fabricagdo ou manuteng&o com a in-
dicagéo do fabricante tendo a justificativa apresentada acima, onde é solicitado pela area
técnica e ratificado pela Diretoria Operacional de Agua o uso de pegas e componentes ori-



ginais. Da mesma forma que as partes devem ser originais do equipamento, a empresa
contratada devera possuir experiéncia comprovada na manutengéo de equipamentos deste
fabricante. Desta forma, a autarquia visa garantir as folgas e tolerancias de montagem, a
forma correta de realizar o balanceamento estatico em bancada para os rotores restaura-
dos e ajuste na lagoa de aeracdo, da profundidade correta para atingir a maxima eficiéncia
do oxigénio dissolvido pelo aerador em fungdo da poténcia elétrica consumida. Essas ca-
racteristicas sdo intrinsecas de cada fabricante, e a qualificagao técnica solicitada visa gar-
natir que a autarquia realize a contratagcdo de uma empresa com conhecimento técnico
para realiza-las corretamente.

Esta exigéncia da qualificacdo nao visa restringir a competitividade entre as licitantes, mas
sim garantir a qualidade dos servigos que serao prestados ao SAAE.

Com relacgédo a solicitagdo de qualificagédo técnica, onde é solicitado atestado de fabricacédo
ou execugao de servicos de manutengéo em rotores para aeragéo de fabricagédo Aquamec,
tem-se que o segue:

Informamos que a Autarquia ja teve problemas em nado exigir qualificacdo em
equipamentos da marca especifica, onde houve rescisdo e apenamento, pois devido as
caracteristicas intrinsecas do equipamento, a contratada néo teve qualificagao suficiente
para executa-la, trazendo prejuizos ao SAAEpor ndo manter os equipamentos conforme as
boas praticas de engenharia recomendam.

A fim de evitar problemas similares ao ocorrido, que neste caso podem acarretar danos
ambientais & Autarquia e populagdo em geral, visto que os equipamentos para o qual séo
solicitados os servicos atuam diretamente no tratamento do efluente na ETE, esta sendo
exigido a comprovagao técnica em equipamentos Aquamec. E entendido por pela Diretoria
Operacional de Agua que para a manutengdo dos aeradores, bem como coloca-los em
operagéo corretamente, & necessario que se tenha realizado servigos similares nestes tipos
de equipamento, da marca Aquamec. Cada fabricante possui suas caracteristicas de
operacdo e ajustes. Somente quem ja executou servicos semelhantes em aeradores
Aquamec tera condigbes de executa-los na ETE ltangua a contento, sem que cause
atrasos ou prejuizos em n&o conseguir executa-los por falta de qualificagéo técnica.

h
}&/\d\__ e

Ingrid Machado.dgp Camargo Fara

Pregoeira



